
Bomba de alimentación Central Nueva Renca

Datos de las 3 
señales de 

corriente

Datos de las 3 
señales de voltaje

Parametros
globales

0,4 Hz

0,4 Hz

• Correlación análisis corriente y 
voltaje, y vibratorio para el 
diagnóstico de falla en sistema 
motobomba con descansos 
hidrodinámicos


